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Предписание N2 142-5/1/1 
об устранении нарушений требований пожарной безопасности 

Государственному автономному образовательному учреждению дополнительного 

профессионального образования Республики Карелия «Uентр обучения и мониторинга трудовых 

ресурсов» (Г АОУ ДПО РК «Uентр обучения»). ИНН 1001008131 
(полное наименование юридического лица. фамилия, имя, отчество (последнее · nри наличии) индивидуального nредnринимателя, фюического 

лиuа, - иа которого возлагается ответствеиность по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности) 

Во исполнение распоряжения отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. 

Петрозаводска управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Республике Карелия от 10 августа 2018 года N2 142-5 заместителя 
начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Петрозаводска 

управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС 

России по Республике Карелия У личева Сергея Владимировича 
(вил документа с указаннем реквизитов (номер. дата). фамнлшt, вмени. отчества (последнее при наличии). должность руководителя , заместителя руководителя органа 

государственного nожарного надзора, издавшего расnоряжение (nриказ) о проведении проверки) 

в период с « 17>> августа 2018 года по «06» сентября 20 18 года старшим инспектором отдела 
надзорной деятельности и профилактической работы г. Петрозаводска УНДиПР Главного 

управления МЧС России по Ресf!ублике Карелия Критенко Михаилом Сергеевичем проведена 

плановая выездная проверка объекта защиты - помещений учреждения дополнительного 

профессионального образования по адресу: Республика Карелия. г. Петрозаводск, пр. А. Невского, 

. 33. 
(указывается nерtюд. вид nровошt мой nроверки, фам11л ия , имя, отчество (nоследнее- nри наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН 

nровод11вшего (-их) nроверку, на t·1менован11е и адрес места нахождения объекта защиты (место nроведения nроверки) 

совместно с Клочковой Ларисой Анатольевной директором Г АОУ ДПО РК «Центр обучения», 

Дрибенцовым Сергеем Константиновичем начальником хозяйственного отдела Г АОУ ДПО РК 

«Центр обучения» 
(фамил11я . имя, отчество (последнее при налнчин), должность руководителя. иttoro должностного лиuа или уполномоченного nредставителя 

юpttдll<tecкoгo лица, flнднвидуального nредnрttнttмателя, его уполномоченного представителя , nрисутствовавшего nри проведении проверки) 



В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N2 69-ФЗ «0 пожарной 
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, 

выявленные в ходе проверки: 

Пункт (абзац пункта) и 
Срок Отметка 

Вид нарушения требований 
наименование нормативного 

устранения (подпись) о 
правового акта Российской 

N!! п/п пожарной безопасности, с 
Федерации и (или) нормативного 

нарушения выполнении 

указанием конкретного места 
документа по пожарной 

требования (указывается 

выявленного нарушения 
безопасности, требования которого 

пожарной только 

(ых) нарушены 
безопасности выполнение) 

1 2 3 4 5 
Пожарная безопасность объекта 

защиты считается обеспеченной 

при выполнении одного из 

следующих условий: 1) в полном 
объеме выполнены требования 

Пожарная безопасность объекта пожарной безопасности, 

защиты не обеспечена ввиду не установленные техническими 

соблюдения одного из регламентами, принятыми в 

следующих условий: 1) В полном соответствии с Федеральным 

объеме выполнены требования законом «0 техническом 
пожарной безопасности, регулированию>, и пожарный риск 

установленные техническими не превышает допустимых 

регламентами, принятыми в значений, установленных 

соответствии с Федеральным настоящим Федеральным законом; 

законом «0 техническом 2) в полном объеме выполнены 
регулированию>, и пожарный требования пожарной 

риск не превышает допустимых безопасности, установленные 

значений, установленных N!! 123- техническими регламентами, 

ФЗ; 2) в полном объеме принятыми в соответствии с 

выполнены требования пожарной Федеральным законом «0 
безопасности , установленные техническом регулировании», и 

техническими регламентами, нормативными документами по 

принятыми в соответствии с пожарной безопасности. (пункт 2 
Федеральным законом «0 часть 1 статьи 6 Федерального 

техническом регулировании», и закона от 22 июля 2008 года 
нормативными документами по «Технический регламент о 

пожарной безопасности. требованиях пожарной 

безопасности» N!! 123-ФЗ).( статья 6 
Федерального закона от 22 июля 

2008 года «Технический регламент 
о требованиях пожарной 

безопасности» N!! 123-ФЗ). 



Нарушены требования Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ 

(ред. от 10.07.2012) «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности». 

1. Система пожарной сигнализации ч. 7, ст. 83 Федерального закона от 
в помещениях класса 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 

функциональной пожарной 23.06.20 14) «Технический 
оnасности Ф 4.2 не обеспечивает ~ 
б регламент о требованиях пожарнои 

ду лирование светового и б «Системы 
звукового сигналов о езоnасности». 

возникновении пожара на пульт nожарной сигнализации должны 
подразделения nожарной охраны обеспечивать nодачу светового и 

без У'-Jастия работников объекта и звукового сигналов о 

(или) транслирующей этот сигнал возникновении пожара на 
организации. 

приемно-контрольное устройство в 

помещении дежурного nерсонала 

или на сnециальные выносные 

устройства оnовещения, а в 

зданиях классов функциональной 

nожарной опасности Ф 1 . 1, Ф 1 .2, 

Ф4.1 , Ф4.2 - с дублированием этих 

сигналов на nульт nодразделения 

пожарной охраны без участия 

работников объекта и (или) 

транслирующей этот сигнал 

организации». 

Нарушены требования нормативных документов по пожарной 

безопасности. 

2. Ширина эвакуационных выходов «Ширина эвакуационных выходов 

из лестничных клеток здания из nомещений и зданий должна 

непосредственно наружу, nри быть не менее 1,2 м при числе 

нахождении на третьем этаже эвакуирующихся более 50 чел.», n. 

01.08.2019 г. 

здания более 50 чел. менее 1,2 м 8.1.12., Свод Правил 1.1 3 130.2009 О 1.08.20 19 г. 

(фактическая ширина составляет «Системы противопожарной 

до 0,9 м.) защиты. Эвакуационные nути и 

3. Лестничная клетка 

этаже (помещение 

nоэтажном плане) 

ВЫХОДЫ» 

на nервом «Лестничные клетки, как правило, 

N'2 46 на должны иметь двери с 

в правом nрисnособлением для 

крыле здания относительно самозакрывания и с уnлотнением в О 1.08.20 19 г. 
центрального входа не имеет притворах.», n. 4.2.7., Свод Правил 

двери с приспособлением для 1.1 3130.2009 «Системы 

самозакрывания и с уплотнением противоnожарной защиты. 



4. 

в притворах. Эвакуационные пути и выходы» 

Нарушения Правил противопожарного режима в Российской 

Федерации 

Правила противопожарного 

режима в Российской Федерации 

п. 36. б) размещать (устанавливать) 

на путях эвакуации и 

в эвакуационных выходах (в том 
лестничной клетке левого 

крыла здания 

центрального 

эвакуационного 

числе в проходах, коридорах, 
относительно 

тамбурах, на галереях, в лифтовых 
входа у 

холлах, на лестничных площадках, 
выхода 

маршах лестниц, в дверных 
непосредственно наружу 

б проемах, эвакуационных люках) 
допускается размещение ме ели. 

различные материалы, изделия , 

оборудование, произведетвенные 

отходы, мусор и другие предметы, 

а также блокировать двери 

эвакуационных выходов; 

5. Правила противопожарного 

На объекте защиты отсутствует режима в Российской Федерации 

исполнительная документация на n.61. На объекте защиты должна 

0 1.08.2019 г. 

установки и 

противопожарной 

объекта. 

системы храниться исполнительная 
0 8 0 9 1.0 .2 1 г. 

защиты документация на установки и 

системы противопожарной защиты 

объекта. 

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный 

срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических 

лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской 

Федерации обязанность по их устранению. 

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) 

сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание: 

в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему 

должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) 

осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки; 

- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) 

осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки . 

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О 
пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут: 

собственники имущества; 

руководители федеральных органов исполнительной власти; 



руководители органов местного самоуправления; 

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться 

имуществом, в том числе руководители организаций; 

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение 

пожарной безопасности; 

должностные лица в пределах их компетенции. 

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в 

домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на 

ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено 

соответствующим договором. 

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, 

предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 
статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. NQ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при 

выполнении одного из следующих условий: 

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные 

техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом 

регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных 

настоящим Федеральным законом; 

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные 

техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом 

регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение 

всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладьmаемыми 

законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, 

Федеральным законом от 22.07.2008 NQ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности» предусмотрена возможность вьmолнения требований пожарной безопасности, 

путем реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных 

мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях. 

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и 

проФилактической работы г. Петрозаводска УНДиПР 

Главного управления МЧС России по Республике 

Карелия Критеикс Михаил Сергеевич 
(должность, фамилня, имя, отчестао (nоследнее - nри наличии) 

сотрудника (-ов) органа ГПН nроводившего (-нх) nроверку) 

«06»сентября 2018 г. 

Предписание для исполнения получил: 

Клочкова Лариса Анатольевна 

директор Г АОУ ДПО РК «Uентр обучения» 
(фамилия, имя, отчестао (nоследнее nри наличии), должность 

руковод1rrеля , иного должностного щща или уполномоченного 

nредставнтеля юридического лиuа. ннщ1вндуал ьного nредnрнннмателя. 

его уnолномоченного nредставнтеля, nр11сутствовавшего nри nроведешш 

проверки) 

«06» сентября 2018 г. 


